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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
24.192,40€ (με 24% ΦΠΑ) 
           /2021 
 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα μελέτη προβλέπει  
Α) την προμήθεια πυροσβεστικών μέσων για τα κτήρια  του Δήμου που στεγάζονται και λειτουργούν 
Υπηρεσίες καθώς και την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας.  
Β) την υπηρεσία αναγόμωσης των υπαρχόντων πυροσβεστήρων στα κτήρια και στους χώρους των Υπηρεσιών 
καθώς και την εργασία ελέγχου και συντήρησης του συστήματος τοπικής εφαρμογής CO2 και του συστήματος 
πυρανίχνευσης στο Μαράσλειο Μέγαρο.    
 
ΟΜΑΔΑ Α: (CPV   35111000-5, 35111320-4)  
 
ΟΜΑΔΑ Β: (CPV   50413200-5)  

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι  24.192,40 € (με 24% ΦΠΑ). Tο ποσό αυτό θα καλυφθεί από 
τον προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2021 στον οποίο έχουν 
προβλεφθεί οι παρακάτω πιστώσεις K.A. 10.7135.001 με ποσό 10.000€ , K.A. 10.6265.004 με ποσό 10.000€, 
K.A. 70.05.7131.001 με ποσό 18.000€ και K.A. 70.05.7135.001 με ποσό 6.000 €.  
 

 
 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα, …../………/2021 

 
Η  Συντάξασα 

 
 
 

Σακουφάκη Ιωάννα 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα, .../..   /2021 

 
Ο  Προϊσταμένος  

 
 

Θωμάς Μπατσούλης 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα, ……/ ..  /2021 

 
Η  Αναπληρώτρια Διευθύντρια 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Μαρία Καλογιάννη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
24.192,40€ (με 24% ΦΠΑ) 
           /2021 
 

   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η παρούσα μελέτη προβλέπει  
ΟΜΑΔΑ Α: περιλαμβάνει την προμήθεια πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg,  πυροσβεστήρων διοξειδίου του 
άνθρακα  5kg, πλήρεις πυροσβεστικές φωλιές, πλήρεις πυροσβεστικούς σταθμούς με τα εργαλεία τους, 
σωλήνες πυρόσβεσης, ανταλλακτικά πυροσβεστικών φωλεών (πυροσβεστικούς σωλήνες, ακροσωλήνια, 
ρακόρ, συστολές κλπ.  
Όλοι οι προς προμήθεια πυροσβεστήρες, επάνω στο μεταλλικό στέλεχος της φιάλης και όχι σε αυτοκόλλητη 
πινακίδα, πρέπει να έχουν χαραγμένα σε ανάγλυφη γραφή, τα στοιχεία . 
1) Το όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας. 
2) Το έτος κατασκευής. 
3) Ο μήνας κατασκευής δεν μπορεί να είναι προγενέστερος των 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
3) Ο σειριακός αριθμός. 
4) Το CE της ευρωπαϊκής πιστοποίησης. 
5) Ο αριθμός άδειας της πιστοποίησης για το συγκεκριμένο προϊόν. 
6) Η ονομαστική δοκιμαστική πίεση που εφαρμόστηκε στον πυροσβεστήρα, κατά τον πρότυπο έλεγχο. 
 
Η εταιρεία που θα αναλάβει να προμηθεύσει όλα τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένη 
σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία Κ.Υ.Α. 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β’ 52) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην 
αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε με 
την Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1218).  
Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
 
1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr CPV 35111320-4 
Φορητός πυροσβεστήρας, ξηράς κόνεως ABCE 40%, κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β,C, με δοχείο 
χωρητικότητας 6kgr,κατασκευασμένο από ειδική λαμαρίνα υψηλής ποιότητας πάχους 1,24mm, βαμμένο με 
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου σε απόχρωση κόκκινη RAL3000, δακτύλιο έτους κατασκευής, 
κλείστρο τύπου δικλείδας με ασφαλιστικό υπερπίεσης (19-26bar), μανόμετρο και μεταλλική περόνη 
ασφαλείας, λάστιχο εκτόξευσης με ακροφύσιο σκόνης, δεμένο με πλαστικό ιμάντα ή με μαγνήτη επί του 
δοχείου, επίτοιχη μεταλλική γαλβανισμένη βάση, πιστοποιημένος σύμφωνα με ΕΝ3 και την οδηγία 97/23/ΕΚ. 
 
2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 5Kgr CPV 35111320-4 
Φορητός πυροσβεστήρας, διοξειδίου του άνθρακος CO2, %, κατασβεστικής ικανότητας 55Β, με δοχείο 
χωρητικότητας 7,5lt/5kgr, κατασκευασμένο από ειδικό χάλυβα υψηλής ποιότητας, πάχους 5,5mm, βαμμένο 
με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου σε απόχρωση κόκκινη RAL3000 & RAL7037, κλείστρο τύπου 
δικλείδας με ασφαλιστικό υπερπίεσης (202.5-247,5bar) και μεταλλική περόνη ασφαλείας, λάστιχο υψηλής 
πίεσης με χοάνη εκτόξευσης από πολυπροπυλένιο και ξύλινη λαβή για το χρήστη, επίτοιχη μεταλλική 
γαλβανισμένη βάση, πιστοποιημένος σύμφωνα με ΕΝ3 και την οδηγία 97/23/ΕΚ. 
 
3. ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ  CPV   35111000-5 
Πυροσβεστική φωλιά πλήρης , η οποία αποτελείτε από ανοξείδωτο ερμάριο διαστάσεων 700 x 630 x 180 mm, 
ανοξείδωτη ανέμη περιτύλιξης πυροσβεστικής μάνικας, βραχίονα περιστροφής της ανέμης με βάση, 
μηχανισμό με ανοξείδωτο κομβίο για το άνοιγμα της πόρτας, πυροσβεστικό σωλήνα με εσωτερική ελαστική 
επένδυση μήκους 20m και διαμέτρου 13/4'  πίεση λειτουργίας 8bar, πιστοποιημένη κατά DIN14811/ΕΛΟΤ με 
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ρακόρ αλουμινίου τύπου storz-45 δεμένα σε κάθε άκρο της με σφικτήρα ορειχάλκινο β.τ., βάνα ορειχάλκινη 
(γωνιακός κρουνός) 2'' με ρακόρ αλουμινίου τύπου storz-45 και αυλός αλουμινίου ρυθμιζόμενης εκτόξευσης 
2'' με ρακόρ αλουμινίου τύπου storz-45. 
 
4. ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Β CPV   35111000-5 
Πλήρης πυροσβεστικός σταθμός, εργαλείων και μέσων, τύπου Β, ενισχυμένος, ο οποίος αποτελείτε από 
ανοξείδωτο ερμάριο εξοπλισμένος με ένα φτυάρι πυρόσβεσης, ένα κασμαδάκι, ένα σκεπάρνι, ένα τσεκούρι, 
ένα λοστό διαρρήξεως μεταλλικό, μία αντιπυρική κουβέρτα διαστάσεων 0,90mX0,90m,δύο φακούς χειρός με 
μπαταρίες, δύο ατομικές προσωπίδες λάστιχου ημίσεως προσώπου με ένα φίλτρο, δύο κράνη προστασίας 
και μία αναπνευστική συσκευή διαφυγής διάρκειας 10/15 λεπτών. 
 
5. ΔΕΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 16 bar 1’’ CPV   35111000-5 
Ο πυροσβεστικός σωλήνας θα είναι τύπου trevira με λινά (πολυεστερικές ίνες) και εσωτερική ελαστική 
επένδυση (συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών πολυμερισμένο), μήκους 25 μ., διαμέτρου  1’’  και  πίεσης  
λειτουργίας 16 bar, πιστοποιημένη κατά DIN 14811 – EN 14540, με ρακόρ αλουμινίου τύπου storz-45, δεμένα 
σε κάθε άκρο της με σφικτήρα ορειχάλκινο β.τ. 
 
6. ΔΕΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 15 bar 2,5’’ CPV   35111000-5 
Ο πυροσβεστικός σωλήνας θα είναι τύπου trevira με λινά (πολυεστερικές ίνες) και εσωτερική ελαστική 
επένδυση (συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών πολυμερισμένο), μήκους 20 μ., διαμέτρου 2,5’’  και  πίεσης  
λειτουργίας 15 bar, πιστοποιημένη κατά DIN 14811 – EN 14540, με ρακόρ αλουμινίου τύπου storz-45, δεμένα 
σε κάθε άκρο της με σφικτήρα ορειχάλκινο β.τ. 
 
7. ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2’’ CPV   35111000-5 
Ακροσωλήνιο –αυλός αλουμινίου, με σπείρωμα 2’’, ρυθμιζόμενης εκτόξευσης.  
 
8. ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’ CPV   35111000-5 
Ταχυσύνδεσμος τύπου storz αλουμινίου 2 ½’’ με βόλτα. 
 
9. ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1 ¾’’ CPV   35111000-5 
Ταχυσύνδεσμος τύπου storz αλουμινίου 1 ¾’’ με βόλτα. 
 
10. ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1’’ CPV   35111000-5 
Ταχυσύνδεσμος τύπου storz αλουμινίου 1’’ με βόλτα. 
 
11. ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΜΕ ΟΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’ CPV   35111000-5 
Ταχυσύνδεσμος τύπου storz με ουρά αλουμινίου 2 ½’’ με βόλτα. 
 
12. ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΧΟΝΔΡΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’ CPV   35111000-5 
Ταχυσύνδεσμος τύπου storz χονδρού σπειρώματος αλουμινίου 2 ½’’ με βόλτα. 
 
13. ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’Χ2’’ CPV   35111000-5 
Συστολικός μαστός αλουμινίου 2 ½’’Χ2’’ με σπείρωμα εξωτερικό. 
 
14. ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2’’Χ1’’ CPV   35111000-5 
Συστολικός μαστός αλουμινίου 2’’Χ1’’ με σπείρωμα εξωτερικό. 
 
15. ΣΩΛΗΝΑΣ PE Φ75  CPV   35111000-5 
Σωλήνας PE 3ης γενιάς (ΕΛΟΤ-ΕΝ 12201-2),  διατομής Φ75 πίεσης  10 atm σε κουλούρα 100 μέτρων. 
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ΟΜΑΔΑ Β: περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, ελέγχου και 
συντήρησης του συστήματος τοπικής εφαρμογής CO2 και του συστήματος πυρανίχνευσης στο Μαράσλειο 
Μέγαρο.  
Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανόνες της τέχνης και τις ισχύουσες διατάξεις. Να 
πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
ελέγχου.  
Η συντήρηση των πυροσβεστήρων, πρέπει να γίνεται μόνο από αδειοδοτημένες εταιρείες με κατάλληλη 
πιστοποίηση σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/20-01-2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στήν αγορά 
πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου καί αναγόμωσης» του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε καί ισχύει μέ τήν Κ.Υ.Α. 17230/871/2005 (ΦΕΚ 1218/01-09-2005) στα 
παραρτήματα IV , V καί VI (λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης, αναγόμωσης, τεχνικού ελέγχου), η 
εφαρμογή τής Κ.Υ.Α. 14165/Φ.17.4/373/28-07-93 που αφορά τόν κανονισμό λειτουργίας κέντρου 
επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων, καθώς καί τής εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-
06-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες».  
Ακολουθώντας τά νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα για τήν Συντήρηση την Αναγόμωση καί τόν Έλεγχο 
πυροσβεστήρων καί λειτουργώντας με γνώμονα τήν παραπάνω Κ.Υ.Α. για νά είναι κατάλληλος πρός χρήση 
ένας πυροσβεστήρας θά πρέπει νά μήν έχουν περάσει 20 χρόνια από το έτος κατασκευής του, η υλική 
κατάσταση τού κελύφους νά είναι άριστη (χωρίς διάβρωση, διαστρωμάτωση κλπ) καί ή ανάγλυφη σήμανση 
τής φιάλης βάση του άρθρου 7 ΕΝ-3 Μέρος 3, να περιλαμβάνει: τό όνομα τής κατασκευάστριας εταιρείας, 
τόν αριθμό σειράς, τό έτος κατασκευής, τήν πίεση δοκιμής. Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο κάποιοι 
πυροσβεστήρες κατά τη διαδικασία της συντήρησης νά κριθούν ακατάλληλοι αν δέν πληρούν έστω καί μία 
από τίς παραπάνω προδιαγραφές. 
Αναγόμωση 
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστήρα ως εξής: 
• Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα 
• Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών. 
• Άνοιγμα του πυροσβεστήρα καί άδειασμα τής κόνεως. 
• Αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό. 
• Εισαγωγή προωθητικού αερίου (άζωτο). 
• Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα. 
• Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου έτους 
• Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της εργασίας. 
• Τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου (ετικέτα ελέγχου) μέ τήν ημερομηνία τής συντήρησης - αναγόμωσης 
πού έγινε όπως καί τής επομένης πού θά ξαναχρειαστεί. 
• Τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου μέ τό έτος αναγόμωσης – υδραυλικής δοκιμής χρώματος αντιστοίχου μέ 
τις υποδείξεις τής ισχύουσας νομοθεσίας. 
 
Οι εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
 
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ    6Kgr CPV   50413200-5 
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης  αναγόμωσης πυροσβεστήρα ως εξής: 
• Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα. 
• Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών. 
• Αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό . 
• Εισαγωγή προωθητικού αερίου. (άζωτο). 
• Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα. 
• Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου έτους. 
• Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της εργασίας. 
• Τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου (ετικέτα ελέγχου) με την ημερομηνία της συντήρησης που έγινε όπως 
και της επομένης που θα ξαναχρειαστεί. 
 
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ    50Kgr CPV   50413200-5 
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης  αναγόμωσης πυροσβεστήρα ως εξής: 
• Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα. 
• Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών. 
• Αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό . 
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• Εισαγωγή προωθητικού αερίου. (άζωτο). 
• Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα. 
• Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου έτους. 
• Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της εργασίας. 
• Τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου (ετικέτα ελέγχου) με την ημερομηνία της συντήρησης που έγινε όπως 
και της επομένης που θα ξαναχρειαστεί. 
 
 
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ    12Kgr CPV   50413200-5 
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης  αναγόμωσης πυροσβεστήρα ως εξής: 
• Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα. 
• Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών. 
• Αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό . 
• Εισαγωγή προωθητικού αερίου. (άζωτο). 
• Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα. 
• Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου έτους. 
• Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της εργασίας. 
• Τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου (ετικέτα ελέγχου) με την ημερομηνία της συντήρησης που έγινε όπως 
και της επομένης που θα ξαναχρειαστεί. 
 
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2    5Kgr CPV   50413200-5 
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης  αναγόμωσης πυροσβεστήρα ως εξής: 
• Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα. 
• Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών. 
• Αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό . 
• Εισαγωγή προωθητικού αερίου. (άζωτο). 
• Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα. 
• Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου έτους. 
• Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της εργασίας. 
• Τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου (ετικέτα ελέγχου) με την ημερομηνία της συντήρησης που έγινε όπως 
και της επομένης που θα ξαναχρειαστεί. 
 
5. ΕΛΕΓΧΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ CPV   50413200-5 
Η εργασία  περιλαμβάνει την επιθεώρηση, τον έλεγχο και την άρση βλαβών (αντικατάσταση μικροϋλικών 
όπου απαιτηθεί) του συστήματος πυρανίχνευσης στους χώρους του Μαρασλείου και την έκδοση  
πιστοποιητικού ελέγχου.   
 
6. ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CO2 CPV   50413200-5 
Η εργασία  περιλαμβάνει τον έλεγχο και την συντήρηση του συστήματος τοπικής εφαρμογής CO2 στο χώρο 
του λεβητοστασίου στο Μαράσλειο, δηλαδή τον έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση των φιαλών CO2 
σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή, του δικτύου σωληνώσεων, των ακροφυσίων, την άρση βλαβών 
(αντικατάσταση μικροϋλικών όπου απαιτηθεί)  και την έκδοση  πιστοποιητικού ελέγχου. 
 
 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα, …../………/2021 

 
Η  Συντάξασα 

 
 
 

Σακουφάκη Ιωάννα 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα, .../..   /2021 

 
Ο  Προϊσταμένος  

 
 
 

Θωμάς Μπατσούλης 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα, ……/ ..  /2021 

 
Η  Αναπληρώτρια Διευθύντρια 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Μαρία Καλογιάννη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
24.192,40€ (με 24% ΦΠΑ) 
           /2021 
 

   

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 ΟΜΑΔΑ  Α                                                                             

 
Α1)  K.A. 10.7135.001 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr τεμάχιο 50 30 1500,00 

2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2  5Kgr τεμάχιο 15 70 1050,00 

3 ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ   τεμάχιο 12 250 3000,00 

4 ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΤΥΠΟΥ Β 

τεμάχιο  7 350 2450,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   (Α1)    8000,00 

 ΦΠΑ (24%)    1920,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%)  του  K.A. 10.7135.001 (Α1)    9.920,00 

 
 
Α2)  K.A. 70.05.7135.001 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr τεμάχιο 105 30 3.150,00 

2 ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ   τεμάχιο 6 250 1.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  (Α2)    4.650,00 

 ΦΠΑ (24%)    1.116,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) του K.A. 70.05.7135.001 
(Α2)  

   
5.766,00 

 
Α3) K.A. 70.05.7131.001 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΔΕΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 15 bar 2 ½’’ τεμάχιο 10 130 1300,00 

2 ΔΕΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 16 bar 1’’ τεμάχιο 10 85 850,00 

3 ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2’’ τεμάχιο  10 25 250,00 

4 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’ τεμάχιο 10 10 100,00 

5 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1 ¾’’ τεμάχιο 10 7 70,00 

6 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1’’ τεμάχιο 10 5 50,00 

7 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΜΕ ΟΥΡΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’ 

τεμάχιο  10 10 100,00 

8 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΧΟΝΔΡΟΥ 
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’ 

τεμάχιο  10 40 400,00 

9 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’Χ2’’ τεμάχιο  10 15 150,00 
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10 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2’’Χ1’’ τεμάχιο 20 12 240,00 

11 ΣΩΛΗΝΑΣ PE Φ75   τεμάχιο 1 300 300,00 

      

 ΣΥΝΟΛΟ (Α3)    3.810,00 

 ΦΠΑ (24%)    914,40 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) του  K.A. 70.05.7131.001 
(Α3) 

   4.724,40 

 
 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ Α (Α1+Α2+Α3)    16.460,00 

 ΦΠΑ (24%)    3.950,40 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ(24%)   ΟΜΑΔΑΣ  Α     20.410,40 

 
 
 

 ΟΜΑΔΑ  Β 
 

Β)   K.A. 10.6265.004 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ 
ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr 

τεμάχιο 
105 14 1470,00 

2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ 
ΚΟΝΕΩΣ 50Kgr 

τεμάχιο 
2 80 160,00 

3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ 
ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr 

τεμάχιο 
4 30 120,00 

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5Kgr τεμάχιο 5 20 100,00 

5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ τεμάχιο 1 400 400,00 

6 ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CO2 

τεμάχιο 
1 800 800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ (Β)    3050,00 

 ΦΠΑ (24%)    732,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) K.A. 10.6265.004 (Β)    3.782,00 

 
 

 ΣΥΝΟΛΟ  (ΟΜΑΔΑΣ Α+Β)    19.510,00 

 ΦΠΑ (24%)   4.682,40 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ  (ΟΜΑΔΑΣ   Α+ Β) ΜΕ ΦΠΑ (24%)   24.192,40 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

Κέρκυρα, …../………/2021 
 

Η  Συντάξασα 
 
 
 

Σακουφάκη Ιωάννα 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

 

 

 

 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα, .../..   /2021 

 
Ο  Προϊσταμένος  

 
 

Θωμάς Μπατσούλης 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 

 

 

 

 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα, ……/ ..  /2021 

 
Η  Αναπληρώτρια Διευθύντρια 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Μαρία Καλογιάννη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
24.192,40€ (με 24% ΦΠΑ) 
           /2021 
 

   

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α) την προμήθεια πυροσβεστικών μέσων για τα κτήρια  του Δήμου που στεγάζονται και λειτουργούν 
Υπηρεσίες καθώς και την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας.  
Β) την υπηρεσία αναγόμωσης των υπαρχόντων πυροσβεστήρων στα κτήρια και στους χώρους των Υπηρεσιών 
καθώς και την εργασία ελέγχου και συντήρησης του συστήματος τοπικής εφαρμογής CO2 και του συστήματος 
πυρανίχνευσης στο Μαράσλειο Μέγαρο. 
ΟΜΑΔΑ Α: (CPV   35111000-5, 35111320-4)  
ΟΜΑΔΑ Β: (CPV   50413200-5)  
Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι  24.192,40 € (με 24% ΦΠΑ). Tο ποσό αυτό θα καλυφθεί από 
τον προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2021 στον οποίο έχουν 
προβλεφθεί οι παρακάτω πιστώσεις K.A. 10.7135.001 με ποσό 10.000€ , K.A. 10.6265.004 με ποσό 10.000€, 
K.A. 70.05.7131.001 με ποσό 18.000€ και K.A. 70.05.7135.001 με ποσό 6.000 €. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο:  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού & η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις  διατάξεις: 

 Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

 Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης 

 Του  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  

 Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

 Του Άρθρου  4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’) «Ρύθμιση ζητημάτων 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού».   

 Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 
άρθρα 63 & 66 

 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» 

 Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ» 

 Του Ν4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 1334/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

 Tου Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002071_N0000016412_N0000018882
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(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) –Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν4782/21  (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α)  Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία 

 Καθώς επίσης το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες 
Συμβάσεις και ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης, των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων 
εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο:  ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ 

«Τεύχη  Μελέτης»: Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των 
περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:  

α.  Συγγραφή Υποχρεώσεων   
β.  Προϋπολογισμός Μελέτης 
γ.  Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές 
δ.  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι  24.192,40€ (με 24% ΦΠΑ). Tο ποσό αυτό θα καλυφθεί από 
τον προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2021 στον οποίο έχουν 
προβλεφθεί οι παρακάτω πιστώσεις K.A. 10.7135.001 με ποσό 10.000€ , K.A. 10.6265.004 με ποσό 10.000€, 
K.A. 70.05.7131.001 με ποσό 18.000€ και K.A. 70.05.7135.001 με ποσό 6.000 €. Η προμήθεια έχει αριθμούς 
αναφοράς  ΟΜΑΔΑ Α: (CPV   35111000-5, 35111320-4) και ΟΜΑΔΑ Β: (CPV   50413200-5)  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές 
προδιαγραφές και θα φέρουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας.  
Ο ετήσιος έλεγχος, η συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα 
με τους κανόνες της τέχνης και τις ισχύουσες διατάξεις. Να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
και να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ελέγχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο:  ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει με απευθείας ανάθεση υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 118 
του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής  για το σύνολο κάθε 
ομάδας Α, Β ξεχωριστά του προϋπολογισμού της μελέτης, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης.   
 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών 
στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι 
και  παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 
Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο:  ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η προσφορά θα είναι ενυπόγραφη από τον οικονομικό φορέα, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, θα 
αναγράφονται  ευκρινώς τα στοιχεία του οικονομικού φορέα και θα περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά: 
 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
(Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 
Δ/ΝΣΗ: Λ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ 49100 Κέρκυρα 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Προϋπολογισμού μελέτης : 24.192,40 €  (με Φ.Π.Α.) 
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών       /……/2021). 
 
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 
 
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. (υποψήφιος ανάδοχος) 
 
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά του. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: 
Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω μελέτης, 
σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τα αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

3. Τεχνικά φυλλάδια- Prospectus της εταιρίας κατασκευής των υπό προμήθεια  υλικών κατά προτίμηση 
στην Ελληνική γλώσσα, αλλιώς στην Αγγλική 

4. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO της σειράς 9001 του εργοστασίου κατασκευής των υπό προμήθεια 
υλικών. 

5. Πιστοποιητικά ποιότητας CE ή ισοδύναμο των υπό προμήθεια υλικών. 
6. Πιστοποιητικό σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία Κ.Υ.Α. 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β’ 52) 

«Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και 
αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1218). 

7. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας σε ξεχωριστό σφραγισμένο 
φάκελο ο οποίος θα είναι εντός του φακέλου των δικαιολογητικών. 

 

9ο:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης. 
Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 104 του 
Ν.4782/2021. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς 
να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών αντικειμένων επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από το νόμο. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα συμφωνηθέντα ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορούν να 
επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έκπτωση του αναδειχθέντος αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο:  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παραλαβή της προμήθειας θα διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 105 του 
Ν.4782/2021 παρ. 10. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο:  ΠΛΗΡΩΜΗ-ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, αφού 
προηγουμένως  προσκομισθούν από τον  ανάδοχο τα απαραίτητα τιμολόγια  & όλα τα απαραίτητα νόμιμα 
δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 102 του Ν.4782/2021. 
Ο ανάδοχος  βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο:  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Εγγύηση συμμετοχής  και καλής εκτέλεσης δεν  απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο:  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ.  ή την  επίλυση των διαφορών μεταξύ Δήμου και του αναδόχου πριν και μετά 
την  υπογραφή της σύμβασης, γίνεται εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν.4782/2021.  
Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά 
με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα 
με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

Κέρκυρα, …../………/2021 
 

Η  Συντάξασα 
 
 

Σακουφάκη Ιωάννα 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα, .../..   /2021 

 
Ο  Προϊσταμένος  

 
 

Θωμάς Μπατσούλης 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα, ……/ ..  /2021 

 
Η  Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
 
 

Μαρία Καλογιάννη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
24.192,40€ (με 24% ΦΠΑ) 
           /2021 
 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 Kgr τεμάχιο 155   

2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 5Kgr τεμάχιο 15   

3 ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ  τεμάχιο 18   

4 ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 
Β  

τεμάχιο 7   

5 ΔΕΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 15 bar 2 ½’’ τεμάχιο 10   

6 ΔΕΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 16 bar 1’’ τεμάχιο 10   

7 ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2’’ τεμάχιο  10   

8 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’ τεμάχιο 10   

9 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1 ¾’’ τεμάχιο 10   

10 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1’’ τεμάχιο 10   

11 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΜΕ ΟΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
2 ½’’ 

τεμάχιο  10   

12 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΧΟΝΔΡΟΥ 
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’ 

τεμάχιο  10   

13 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’Χ2’’ τεμάχιο  10   

14 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2’’Χ1’’ τεμάχιο 20   

15 ΣΩΛΗΝΑΣ PE Φ75   τεμάχιο 1   

      

 ΣΥΝΟΛΟ 
 

    

 ΦΠΑ (24%) 
 

    

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) 
 

    

 
 

ΟΜΑΔΑ B : ΕΡΓΑΣΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ 
ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr 

τεμάχιο 
105   

2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ 
ΚΟΝΕΩΣ 50Kgr 

τεμάχιο 
2   

3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ 
ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr 

τεμάχιο 
4   

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5Kgr τεμάχιο 5   

5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ τεμάχιο 1   
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6 ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CO2 

τεμάχιο 
1   

      

 ΣΥΝΟΛΟ (Β)     

 ΦΠΑ (24%)     

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%)      

 
 

 

 
Ο προσφέρων 

 
 
 

Κέρκυρα, ……/……/2021 
 
 
 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα, …../………/2021 

 
Η  Συντάξασα 

 
 

Σακουφάκη Ιωάννα 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα, .../..   /2021 

 
Ο  Προϊσταμένος  

 
 

Θωμάς Μπατσούλης 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα, ……/ ..  /2021 

 
Η  Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
 
 

Μαρία Καλογιάννη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
24.192,40€ (με 24% ΦΠΑ) 
           /2021 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 Kgr τεμάχιο 155   

2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 5Kgr τεμάχιο 15   

3 ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ  τεμάχιο 18   

4 ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 
Β  

τεμάχιο 7   

5 ΔΕΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 15 bar 2 ½’’ τεμάχιο 10   

6 ΔΕΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 16 bar 1’’ τεμάχιο 10   

7 ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2’’ τεμάχιο  10   

8 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’ τεμάχιο 10   

9 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1 ¾’’ τεμάχιο 10   

10 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1’’ τεμάχιο 10   

11 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΜΕ ΟΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
2 ½’’ 

τεμάχιο  10   

12 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΧΟΝΔΡΟΥ 
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’ 

τεμάχιο  10   

13 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’Χ2’’ τεμάχιο  10   

14 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2’’Χ1’’ τεμάχιο 20   

15 ΣΩΛΗΝΑΣ PE Φ75   τεμάχιο 1   

      

 ΣΥΝΟΛΟ 
 

    

 ΦΠΑ (24%) 
 

    

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) 
 

    

 
 
 

ΟΜΑΔΑ B : ΕΡΓΑΣΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ 
ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr 

τεμάχιο 
105   

2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ 
ΚΟΝΕΩΣ 50Kgr 

τεμάχιο 
2   

3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ 
ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr 

τεμάχιο 
4   

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5Kgr τεμάχιο 5   
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5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ τεμάχιο 1   

6 ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CO2 

τεμάχιο 
1   

      

 ΣΥΝΟΛΟ (Β)     

 ΦΠΑ (24%)     

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%)      

 
 

 

 
Ο προσφέρων 

 
 
 

Κέρκυρα, ……/……/2021 
 
 
 
 

   

 


